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Информация о принятых мерах 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Предписание № 100/1/54 
по МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ 

№ 
п/п 

Вид нарушения Принятые меры 

1. Люк выхода на кровлю здания не доведен до 
нормируемого предела огнестойкости 

Люк установлен 
Муниципальный контракт № 22 от 
18.05.2015 г., документы прилагаются 
(приложение 1) 

2. Группах № 1,2,3.4.5.6.7.8.9,10,11.12 полы 
отделаны линолеумом с неизвестными 
показателями пожарной опасности 
(сертификаты не предоставлены) 

Демонтаж и замена линолеума 
планируется на март-апрель 2016 г. 

3. Дверь эвакуационног о выхода, ведущий из 
коридора 1-го этажа, на улицу имеет запоры, не 
обеспечивающие возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа (закрываются на 
ключ) 

На дверь, эвакуационного выхода, 
ведущий из коридора 1-го этажа на улицу, 
установлен запор (шпингалет), 
обеспечивающий возможность свободного 
открывания изнутри без ключа. 
Муниципальный контракт №13 на 
установку шпингалетов, доводчиков от 09 
июля 2015г. (приложение 2) 

4. Дверь эвакуационного выхода, ведущий из 
столовой, на улицу имеет запоры, не 
обеспечивающие возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа (закрываются на 
ключ) 

Произведен демонтаж замка. Фото 
прилагается (приложение 3) 

5. Двери эвакуационных выходов на 1-м этаже, 
ведущих из лестничных клеток (помещение № 
3. 4. 32. 34 по экспликации технического 
паспорта), на улицу имеет запоры, не 
обеспечивающие возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа (закрываются на 
ключ) 

На дверях, эвакуационных выходов на 1-м 
этаже ведущих из лестничных клеток 
(помещение № 3. 4. 32. 34 по экспликации 
технического паспорта) на улицу, 
установлены запоры (шпингалеты), 
обеспечивающие возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа 
Муниципальный контракт №13 на 
установку шпингалетов, доводчиков от 09 
июля 2015г. (приложение 2) 
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6. В помещениях групп № 3,4 отсутствует не 
менее двух эвакуационных выходов 

Оборудование групп № 3. 4 
эвакуационными выходами планируется 
на март-апрель 2016 г. 

7. В коридоре 2-го этажа (помещение № ] 1 по 
экспликации технического паспорта) настенный 
речевой оповещатель расположен от потолка до 
верхней части оповещателя менее 150 мм 

Заключен договор №349-М на текущий 
ремонт оборудования АПС и СОУЭ 
(установка дополнительных извещателей в 
тамбурах, переустановка настенного 
речевого оповещателя по нормативным 
требованиям пожарной безопасности) от 
06 июля 2015г. (приложение 4) 

8. В тамбурах на эвакуационных выходах 
отсутствуют дымовые пожарные извещатели 

Заключен договор №349-М на текущий 
ремонт оборудования АПС и СОУЭ 
(установка дополнительных извещателей в 
тамбурах, переустановка настенного 
речевого оповещателя по нормативным 
требованиям пожарной безопасности) от 
06 июля 2015г. (приложение 4) 

9. Ковер на путях эвакуации из группы № 1 не 
закреплен к полу. 

Ковер на путях эвакуации из группы № 1 
убран. Фото прилагается (приложение 5) 

10. Дверь эвакуационного выхода, ведущий из 
группы № 6. на улицу имеет запоры, не 
обеспечивающие возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа (закрываются на 
ключ) 

На дверь, эвакуационного выхода 
ведущий из группы № 6 на улицу, 
установлен запор (шпингалет), 
обеспечивающий возможность свободного 
открывания изнутри без ключа. 
Муниципальный контракт №13 на 
установку шпингалетов, доводчиков от 09 
июля 2015г. (приложение 2) 

11. В лестничной клетке на 2 -м этаже нет 
устройства для самозакрывания дверей 

В лестничной клетке на 2 -м этаже 
установлен доводчик для самозакрывания 
двери. Фото прилагается (приложение 6) 

12. На противопожарных дверях в электрощитовой, 
в складе отсутствуют устройства для 
самозакрывания дверей 

11а противопожарных дверях в 
электрощитовой, в складе установлены 
доводчики для самозакрывания дверей. 
Муниципальный контракт №13 на 
установку шпингалетов, доводчиков от 09 
июля 2015г. (приложение 2) 


